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WW Odderade umfassende Untersuchung Parameter Gruppe A+B (Anlage 2+3)

17.01.2024 / Auftraggeber
17.01.2024 / Auftraggeber
17.01.2024 - 07.02.2024

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

Die Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer

schriftlichen Genehmigung.
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Probenbezeichnung Geba\:,dekDZ1 Rohrkeller Grenzwentliste
erksausgan
Parameter 9ang Methode
Probe-Nr. 24-02345-001
Einheit e
Probenahme und Messungen vor Ort
Probenahme Trinkwasser J + DINISO 5667-5:
. . | 2011-02HE
Probenahme Mikrobiologie + DINENISO 19458;
I 2006-12HE
Datum 17.01.2024 HE
Uhrzeit 10:30 “HE
Wassertemperatur °C 10,2 DIN 38404-4:
B 1976-12HE
Farbe . ' farblos HE
| Tribung keine “HE
Geruch ohne DEVBI1/2:
1971-01,HE
pH-Wert (Messung vor Ort) 7,75 DINENISO 10523
2012-04HE
Leitfahigkeit bei 25°C uSicm 525 DINEN 27888
] 1993-11:HE
Analyse der Originalprobe
Farbung m*-1 0,1 05 DIN ENISO 7887 Vert, B:
- ’ 2012-04:K1
Tribung NTU 0.56 1 DINENISO 7027:
' 2000-04:K1
Absorption 254 nm m*-1 27 DIN 36404-3:
| 2005-07:K1
TOC mg/l 1,5 DINEN 1484:
2019-04:K1
Saurekapazitat pH 4,3 mmol/l 3,5 DIN 36409-7:
2005-12K1
Basekapazitat pH 8,2 mmol/l <0,1 DIN 38409-7:
2005-12:K1
UCL Umwelt Control Labor GmbH #/ Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lunen /f Deutschland Jf T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 # info@uck-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 J/ Geschéftsfuhrer: Dana Goldhammer, Dr. Jérg Seigner
Durch die DAkkS nach DIN EN ISOAEC 17025 akkreditiertes Priifiaboratorium und Gefahrstoffmessstetle nach §7 (10) GefStoffV. Die Akkreditierung gllt fur die ( DAKkS
in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf den Priifgegenstand. : :“’?&".".F‘““.m
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Probenbezeichnung| Geb:'-i‘t':\;ie DZ1 Rohrkeller Grenzwertliste
Parameter erksausgang | o
Probe-Nr. 24-02345-001
Einheit
Carbonatharte mmol/l 1.7 DIN 38409-7:
| B 2005-12:K1 |
Carbonathérte °dH 9,7 DIN 38405-7:
2005-12K1
Gesamthérte mmol/l 1,74 DIN 384086
1986-01:K1 N
Gesamtharte °dH 9,8 DIN 38409-6:
1986-01,K1
Calcitiésekapazitat mg/l -2,55 5 DIN 38404-10:
2012-12K1
Anionen
Chlorid mg/l 44 250 DIN ENISO 10364-1:
2009-07,K1
Cyanid gesamt mg/l < 0,005 0,05 LDIN EN IS0 14403-2:
2012-10K1
Fluorid mg/l 0,13 1,6 DIN EN IS0 10304-1:
2009-07K1
Nitrat mg/l 0,93 50 DIN EN SO 13395
N 1996-12K1
Nitrit mg/l <0,03 05 DIN ENISO 13395
1996-12K1
Sulfat mg/l 20 250 DINEN IS0 103041
| 2000071 -
Kationen/Metalle
Ammonium (NH4) mg/l <0,04 05 DINENISO 11732:
2005-05K1
Aluminium mg/l < 0,01 02 DINENISO 11885;
. 2009-09:K1
Antimon mg/l < 0,001 0,005 DINENISO 17294-2:
2017-01K1
Arsen mg/l < 0,001 0,01 DINENISO 17294:2:
20170141
Blei mg/l < 0,001 0,01 DINENISO 17294-2:
2017-01:K1
Bor mg/l 0,043 1 DIN ENISO 11885
2009-09K1
Cadmium mg/l < 0,0003 0,003 DINENISO 1724:2
2017-91:K1
Calcium mg/l 63 DINENISO 11885
I 2009-09:K1
Chrom gesamt mg/l < 0,0005 0,05 DINENISO 17284-2:
20170141
Eisen mg/l 0,098 0,2 DIN ENISO 11885:
2009-09K1
Kalium mg/l 2,0 DINENISO 11885:
2009-09Kt
Kupfer mg/l < 0,005 2 DINENISO 172942
201701:K1
Magnesium mg/l 41 DINENISO 11885
2009-09K1
Mangan mg/l <0,01 0,05 DINENISO 11885: |
o 2009-09K1
Natrium mg/l 29 200 DINENISO 11885
B 2009-09K1
Nickel mg/l < 0,002 0,02 DIN ENISO 17264-2:
20170141
i 1 DINEN IS0 12846;
Quecksilber [10]]] <0,1 oo B
Selen mg/l < 0,002 0,01 DIN ENISO 17284-2:
il ' 2017010 o
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Probenbezeichnung| Gebiude DZ1 Rohrkeller Grenzwertliste
Parameter Werksausgang - Methode
Probe-Nr. 24-02345-001
Einheit B -
Uran mg/l < 0,0005 0,01 DINENISO 17294-2:
2017-011
lonenbilanzierung
Summe Kationen mmol/| 4,78 ]berechnetlﬂ
Summe Anionen mmol/l 513 | berechnetK!
fonenbilanz - %I -7.0 | bersotmet 1
Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
1 DIN 38407-43:
Benzo! Hol <03 o ! paror
Halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)
Trichlormethan pg/l| <0,1 | DIN 38407.43:
I o 2014101
1,2-Dichlorethan pg/l <0,2 3 DIN 3640743
- 2014-101
Trichlorethen Ha/l <0,1 10 DIN 3840743
B 2014104
10 DIN 3840743
Tetrachlorethen pall <01 ot |
Vinylchlorid/Chlorethen ug/l <0,2 05 DIN 3840743
2012104,
Bromdichlormethan mg/l < 0,0001 DIN 38407-43:
I R ) - 2014101 B
Dibromchlormethan mg/l < 0,0001 DIN 38407-43;
2014101
Tribrommethan mg/l < 0,0001 DIN 36407-43:
— 2014101
best. Summe Tri- u. ua/l 0,00 10 DIN 38407-45:
Tetrachlorethen 2014101
Mehrkernige Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
DIN 38407-39:
Benzo[b]fluoranthen Mo/l < 0,02 ity
Benzo[kIfluoranthen ugll <0,02 DN 38407-38;
2011-09%1
0,01 DIN 38407-39:
Benzo[a]pyren ] Hafl <0,003 ety
. DIN 38407-39:
Benzo[ghilperylen ug/l <0,02 ey
= DIN 38407-39:
Indenol1,2,3-cd]pyren Hg/l <0,02 Gibyadt
0,1 DIN 38407-39:
Summe PAK nach TVO - B pg/l 0,000 Pl
Mikrobiologische Untersuchung
Koloniezahl 22°C KBE/mi 0 100 TrinkwV §43(3):
2023-06.HE
Koloniezahl 36°C KBE/mI 0 100 TrinkwV §43(3):
R - 2023-06HE
Coliforme Bakterien MPN/100ml 0 e DINENISO 9308-2:
2014-06HE
E. coli MPN/100ml 0 0 DINEN IS0 9308-2:
2014-06HE
Enterokokken KBE/100ml 0 o DINENISO 7899-2:
2000-11HE

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nicht analysiert n.n. = nicht nachgewiesen ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten
+ = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestelite Buchstabenkombination). H=Hannover, Ki=Kiel, L=Ltnen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
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Eine Kopie des Priifberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.

Der Prufbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgtiltig.

07.02.2024 i.A. Dr. rer. nat Judith Schneidewind (Kundenbetreuerin)

Anhange
PNS-24-02345.pdf



